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CLICK

CLICK

Minimalny czas ładowania 
Minimum charging time

Le temps minimum de chargement 
Tempo mínimo de carregamento
Минимальное время зарядки

Minimale Ladezeit

24h

Podłączyć baterię przed oddaniem obiektu do użytku!
Connect the battery before putting the facility into service!

Il faut brancher la betterie en avant de la mise l'utilisation  du bátiment!
Ligue a bateria antes de pôr a unidade em serviço!

Подключить Аккумулятор Перед Сдачей Объекта К Использованию!
Akku anschließen bevor die Gebäude zum Nutzung abgegeben wird!
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Ж

MONTAŻU   POWINNA   DOKONAĆ  OSOBA  

POSIADAJĄCA  ODPOWIEDNIE  UPRAWNIENIA.
PL

GB
INSTALLATION  MUST  BE  PERFORMED

BY  AN  AUTHORIZED  TECHNICIAN.

МОНТАЖ  НУЖЕН  БЫТЬ  СОВЕРШЕН  ЧЕРЕЗ

ЛИЦО  ИМЕЮЩЕ  СООТВЕТСТВЕННЫЕ  ПРАВА.
RU D

DIE  MONTAGE  VON  EINER  PERSONE,  DIE  UBER 

ERFORDRELICHE KENNTNISE VERFUGT GEMACHT WERDEN.

F
LA MONTAGE DOIT FAIRE UNE PERSONNE QUI 

POSSEDER LES EXPERIENCES COMPETENTES.

МОНТАЖ ПОВИННА ЗРОБИТИ ОСОБА, ЩО МАЄ 

ВІДПОВІДНІ УПОВНОВАЖЕННЯ.
UA
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230-240V

50/60 Hz
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LUG Light Factory Sp. z o.o.
65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 11
e-mail: handlowy@lug.pl
tel. +48 68 411 72 68 | 69 | 70 | 71 | 79 |
fax  +48 68 411 72 88 | 89

www.lug.com.pl Firma LUG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych 

INFORMACJA KGO
W sprawie odbioru zużytych opraw prosimy kontaktować się 

z Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
BIOSYSTEM ELEKTRORECYCLING S.A.

30-556 Kraków  ul.Wodna 4
tel. 012 29 666 25

KRS 0000256584
nr WEE E0000628S

www.bioelektro.pl,  www.biosystem.pl
Biuro@bioelektro.pl

LED

0°C

min  25°C

max

82mm
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 BRAK W ZESTAWIE
NOT INCLUDED
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25 mm

L’

8 mm

max 3x1,5mm2

A: min:3,8x6,1mm  max:4,7x10mm 
B: min:   7,3mm  max:   7,7mm
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